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Pokyny pre uzivatelov tlakovej kanalizacie v mestskej ¢asti KoSice-Krasna

Je zakazané :

pripojenie vonkajsich zdrojov odpadovej vody

vypustanie olejov, ropnych produktov, strku, piesku, malty, betonu, ziletiek, klincov,
chemickych a horlavych latok a ostatnych predmetov, ktoré mozu spdsobit’ poruchu
cerpadla

vhadzovanie pancuch, tib, ¢riev, vlhéenych obruskov, tamponov a hygienickych
vloziek, ktoré mozu sposobit’ upchatie a naslednti poruchu cerpadla

svojvol'né otvaranie ¢erpacej Sachty, okrem preventivneho preplachnutia cerpadla

a nadrze

svojvolné otvaranie skrinky ovladacej automatiky, okrem pripadu vypnutia hlavného
vypinaca v pripade poruchy

svojvol'né pripojenie d’alSich elektrospotrebicov do elektrickej skrinky. V takomto
pripade spravca nezodpoveda za poruchu tlakovej kanalizacie a néklady na opravu
hradi v plnom rozsahu uzivatel’

parkovat’ nad Cerpacou Sachtou, alebo nadmerne zat'azovat’ poklop Sachty

vstupovat’ do Cerpacej Sachty ( moznost’ poranenia elektrickym pradom a nékazy )

Dolezité informacie a povinnosti uzivatel’a tlakovej kanalizacie :

1.

2.

3.

Uzivatel’ zabezpeci oplachnutie Cerpadla a cerpacej nadrze ¢istou vodou pod tlakom
minimalne 1x za tri mesiace.
Ak uzivatel' zisti zdvadu, poruchu v tlakovom systéme (svieti ¢ervend kontrolka
v ovladacej skrinke alebo iné signalizacia) vypne hlavny vypina¢ v ovladacej skrinke.
Poruchu mézete nahlasit Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s. , tel. 055 /
7952 420, e-mail: dispecing.ke@vodarne.eu, SAXA.SK tel. 0911 253118, e-mail:
saxa.vladimir@gmail.com, PENAD s.r.o. tel. 055 / 674 4944, BAKALAR-PUMPS tel.
0948 611294
V pripade poruchy je uzivatel povinny pred odstranenim poruchy zabezpecCit
vyprazdnenie kanalizacnej Sachty.

Uzivatel’ tlakovej kanalizacie systému Presskan je povinny riadit’ sa tymito pokynmi !
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